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Cu privire la cazul de electrocutare avut loc
la producere in instalatiile electrice de distributie

Pe data de 24 aprilic 2017 in apropierea s.Homuteanovca, r-ul laloveni, la LEA-10 kV (fid 12, s/e
Varatic, 35/10 kV) a avut loc un caz de electrocutare cu cet.Andrei Pinzari, anul nasterii 1991, angajat al
FPC “Capital” SRL in calitate de electromontor, soldat cu arsuri de gradul IV a membrelor superioare
(ambele mini), membrului inferior de dreapta (genunchiului piciorului drept) si spate.

I. Circumstantele accidentului

In rezultatul procedurii de omologare a firmelor specializate pentru prestarea serviciilor, RED Union
Fenosa a incheiat contract cu SRL Capital privind prestarea serviciilor la constructia/recenstructia
instalatiilor electrice 0.4-10 kV, montarea evidentei comerciale, defrisarea traseelor LEA (tunderea si
taierea crengilor copacilor sadifi in zonele de protectie a LEA). '

Zona de prestare a serviciilor, stabilitd in contract, a fost sectorul Orhei, cu centrele de munca
Telenesti, Straseni, Caldrasi si Orhei.

in urma ninsorilor abundente in zilele de 20-21aprilie 2017, in zonele din Centrul si Sudul republicii
(inclusiv si din raioanele Ialoveni si Anenii Noi) au avut de suferit un sir de fidere de distributie 0.4-10 kV
(rupturi de conductoare i piloni dobordti la pimint).

Pentru restabilirea cit mai operativa a retelelor electrice deteriorate in raioanele Ialoveni si Anenii
Noi, conducerea RED Union Fenosa a luat decizia de a antrena in aceste lucrari echipe de montori din
sectorul Orhei.

Astfel, in data de 22.04.2017, in jurul orei 19-00, dI A. Braileanu, director Operarea Retelelor de
Tensiune Medie si Joasa al ICS ,,RED Union Fenosa”, 1-a contactat telefonic pe dl lon Rotaru, inginer
SSM de la SRL Capital (deoarece, din spusele dlui A. Brdileanu, nu a pwtut sd-l contacteze telefonic pe
directorul SRL Capital) si i-a comunicat sa se prezinte pe data de 23.04.2017 1n centrul de munci saloveni,
cu promisiunea inaintirii ulterioare citre SRL Capital a unui demers oficial de solicitare a executdrii unor
lucrari in centrul de munca laloveni.

In dimineata zilei de 23.04.2017 ora 08-30, echipa de la SRL Capital a fost intAmpinata la intrarea
in or. Ialoveni de catre reprezentantul ICS “RED Union Fenosa” SA, dl Victor Cumic - sef Intrefinere si
operare retelele electrice sectorul Anenii Noi, care i-a condus la locul de muncd, deoarece primii nu
cunosteau unde se vor executa lucrarile. Ajungind la separatorul SX-651, li s-a comunicat ¢ vor executa
lucrdri de montare a pilonilor si intindere a conductorilor pe derivata fid.12, care duce spre s.
Homuteanovca. De asemenea dl Victor Curnic le-a comunicat ¢d pe sectorul pand la SX-651 va lucra
personalul SRL”Tenar”, si astepte reprezentantul Formatiunii de interventie operativda (FIO) laloveni
pentru a fi admisi la lucru si a plecat.

Din lamurirea dlui Gh. Armasu, directorul SRL Tenar, in scopul admiterii echipei de la SRL Capital
pentru executarea lucrdrilor si emiterii autorizatiei de lucru, dl V. Curnic - sef intrefinere si operare
retelele electrice sectorul Anenii Noi RED Union Fenosa, I-a rugat pe dl D.Beregoi, maistru de la SRL
Tenar, si emitd autorizatia de lucru si si admitd echipa SRL Capital la lucru. Pentru aceasta dl D.
Beregoi l-a contactat pe directorul sau, dl Gh. Armasu, pentru a obfine permisiunea de emitere a
autorizatiei de lucry, insd dumnealui i-a interzis sd faca acest lucru.

De mentionat, ci obligatiunea de a emite autorizatia de lucru, instruirea si admiterea echipei la
executarea lucrarilor este a personalului ICS RED Union Fcenosa, ca proprietar al instalatiei ele~trice,



iar personalul SRL Capital se afla in deplasare, invitat din alt sector, care nu cunostea schemele retelelor
electrice de distributie si nu avea dreptul si emita autorizatie de lucru in acest sector.

In lamuririle prezentate a persoanelor de la RED Union Fenosa (dlor M.Gidei, V.Curnic, A.Ciobanu,
I.Capatina, V.Boghiu, V.Esanu) nu este reflectat nimic despre necesitatea instruirii persoanelor SRL
Capital, aflate in deplasare din alt sector, despre emiterea autorizatiei de lucru si admiterea echipei SRL
Capital la executarea lucririlor, despre indeplinirea masurilor organizatorice si tehnice pentru executarea
lucrdrilor in instalatiile electrice, ce ar asigura securitatea personalului executant de lucrari.

Din explicatiile depuse de dl I. Rotaru, inginer SRL Capital, la data de 23.04.2017, in jurul orei 11-
35, la locul de munci a sosit Formatia de interventie operativa (FIO) din cadrul ICS RED Union Fenosa,
pentru admiterea la lucru a echipei SRL Capital. La solicitarea dlui I. Rotaru cétre FIO de a li se prezenta
un exemplar al autorizatiei de lucru, ultimul i-a rdspuns ci nu are nici o autorizatie de lucru pentru echipa
SRL Capital. in urma apelului telefonic citre responsabilul de la sectorul Anenii Noi, dl A. Ciobanu —
inginer sef centrele de munca Anenii Noi si laloveni, de a-i prezenta un exemplar al autorizatiei de lucru,
ultimul I-a sfatuit s3 o copie pe cea a FIO, ceea ce a si facut dl I.Rotaru. Cu regret, in autorizatia FIO nu
era indicatd schema electrica si locul de lucru, motiv pentru care dl 1. Rotaru l-a rugat pe dl A. Ciobanu
(de 1a RED Union Fenosa) si-i transmitd schema electrica pe posta electronica, ceea ce nu s-a facut.

Echipa de lucru a SRL Capital, in data de 23.04.2017, a lucrat in baza autorizatiei de lucru (fara
semndtura dlui I. Rotaru) cu nr.11/04 din 23.04.2017, emisa de inginerul SSM dl 1. Rotaru (conducdtor de
lucrari dl P. Pdduref), care nu avea dreptul de a emite autorizatie de lucru in instalatiile electrice din
sectorul Anenii Noi, centrul de munca laloveni. De asemenea, nu a avut dreptul si pregéteascd st locul de
lucru.

La finele zilei de lucru, orele 18-30, autorizatia a fost inchisd de catre conducatorul de lucréri dl
P.Péaduret, echipa de lucru a fost scoasd din zona de lucru, sculele si instrumentele au fost strinse si
plasate in automobil, mijloacele de protectie demontate. Lucrdrile pe acest sector urmau a fi continuate i
a doua zi, pe 24.04.2017.

Din explicatiile dlui I. Rotaru, la insistenta persoanelor responsabile de la RED Union Fenosa in
scopul urgentdrii finalizirii lucrarilor pe sectorul dat, pentru 24.04.2017, FPC”’CAPITAL” SRL a mai
chemat o echipa din 2 persoane: pe dnii Casian Dumitru, gr.V si Panzari Andrei, gr.IV.

Pentru data de 24.04.2017, reprezentantii RED UNION FENOSA nu au pregitit locul de lucru, nu
au emis autorizatia de lucru pentru echipele intreprinderii contractate SRL “Capital”, dar dl 1. Ciobanu i-
a indicat dlui I. Rotaru (vezi explicatia dlui I. Rotaru) sd prelungeasci autorizatia precedentd, ceea ce
reprezintd inci o incilcare din partea personalului ICS RED Union Fenosa, deoarece autorizatia
precedentd fusese inchisa pe 23.04.2017.

Pe data de 24.04.2017, orele 07°%, echipa de lucru a sosit pe santier, iar dl. I. Rotaru - inginer SRL
Capital, a repartizat 4 persoane si se ocupe cu montarea pilonilor (implicati in ziua precedentd la aceste
lucrari) si 2 persoane (nou-venite) la intinderea conductoarelor (dl Casian Dumitru, gr.V si dl Panzari
Andrei, gr.IV).

Pana a incepe lucrul (explicatia dlui D. Casian), dansul a spus sa fie verificatd lipsa tensiunii, la care
dl LRotaru — inginer SRL Capital, i-a raspuns ca linia este in reparatie si tensiunea lipseste.

in timpul discutiei telefonice a dlui 1. Rotaru, inginer SRL Capital cu reprezentantul RED Union
Fenosa (explicatia dlui I. Rotaru) pentru a clarifica ce-i cu autorizatia de lucru pentru 24.04.2017,
electromontorul dl A. Panzari, vazind cd separatorul SX-651 este deconectat (fard sd cunoascd cd
contactele fixe se aflau sub tensiune), s-a urcat pe pilonul nr.234/31, cu scopul de a inldtura legdturile
conductoarelor la izolatoare si a elibera conductoarele pentru a le intinde.

Inainte de a se urca pe pilon dl A. Pinzari (ldmurirea accidentatului) a concretizat la dl 1. Rotaru
daci la pilonul pe care urma sd se urce nu este tensiune, la ce a obtinut raspuns, cd nu este, deoarece
simbidti si duminica s-a lucrat pe acest sector. ‘



Totodata, personalul SRL Capital era obligat si verifice lipsa tensiunii pe sectorul dat, deoarece
aceasta reprezintd una din masurile tehnice obligatorii la executarea lucrdrilor in instalatiile electrice.

La tentativa accidentatului de a scoate legatura unui conductor al LEA-10 kV, probabil s-a apropiat
la o distantd inadmisibild de partile active ale instalatiei (conductorul sau contactele fixe ale separatorului),
care erau sub tensiune, fiind grav electrocutat. Drept urmare a electrocutdrii, accidentatul s-a ales cu
arsuri de gradul IV ale membrelor superioare (ambele maini), membrului inferior drept (genunchiul
drept) si spatelui.

in scurt timp, la fata locului a sosit FIO a RED Union Fenosa, si vazind cele intdmplate au cerut
dispecerului sd deconecteze urgent fiderul nr.12 pentru a cobori accidentatul de ‘pe pilon. Dupa
verificarea lipsei tensiunii accidentatul a fost coborit jos. Intre timp a sosit si serviciul medical de urgenta
solicitat, acordandu-i accidentatului primul ajutor medical si transportandu-1 la spital. in tot acest rastimp,
pétimitul era in constiinta si vorbea.

Este de mentionat, ca sectorul dintre SX-708 si SX 651, in ziua de 23.04.2017, a fost deconectat,
fiindca personalul SRL Tenar a executat lucriri de restabilire a retelelor electrice, care au avut de suferit
in urma calamitatilor naturale. :

Dupi finalizarea lucririlor pe acest sector, responsabilii de la {CS RED Union Fenosa au luat
decizia de a pune fid.12 (pina la SX-651) sub tensiune, necatind la faptul ca PT 10/04 kV de pe acest
fider erau deconectate (vezi convorbirile cu dispecerul) si consumatorii finali nu puteau avea tensiune.

inscrieri in Registrul operativ si insemndri in schema electronicd a fiderului precum ci sectorul
fid.12, dintre SX 708 si SX 651 a fost pus sub tensiune la ora 20-20, in data de 23.04.2017, lipsesc, si
deci dispecerul, care a intrat in turd pe 24.04.2017, nu putea cunoaste acest lucru pentru a preintdmpina
echipa, care, in ziua data, urma sa continue lucrérile pe sectorul de dupa SX 651. .

Nici persoanele responsabile de organizare a lucrarilor de la RED Union Fenosa, in lamuririle lor, nu
reflectd faptul punerii fiderului nr.12 sub tensiune in seara de 23.04.2017 si nu au informat pe nimeni, cu
atit mai mult pe conducétorul de lucrari de la SRL Capital, care urma si Inceapa lucrarile pe sectorul
derivatei fiderului nr.12 de dupi separatorul SX- 651 ¢&,in ziua de 23.04.2017, sectorul dintre SX-708 si
SX-651 a fost seara pus sub tensiune. in cazul informarii echipei despre prezenta tensiunii la separatorul
SX-651, dupa parerea noastra, ar fi fost evitat accidentul in cauza.

Totodata, aceasta nu exclude necesitatea respectdrii masurilor tehnice obligatorii la executarea
lucrdrilor in instalatiile electrice de catre personalul SRL Capital, inclusiv verificarea lipsei tensiunii pe
sectorul unde aveau de executat lucrari.

Este de mentionat si faptul neverificarii de catre ICS RED Union Fenosa a expirdrii termenului
valabilitdtii Comisiei de verificare a cunostintelor personalului din cadrul SRL Capital si alte firme
specializate (SRL Desenergo) admise de RED Union Fenosa la executarea lucrérilor in instalatiile sale,
fapt ce reprezintd o nerespectare a cerintelor ordinului nr. 18 din 21.02.2012 al Ministerului Economiei.

II. Cauzele accidentului

- Neindeplinirea deplina a obligatiunilor din partea persoanelor responsabile a iCS RED Union
Fenosa cu privire la asigurarea masurilor de securitate, instruirea si admiterea personalului in deplasare
la locul de muncd (/CS RED Union Fenosa, ca proprietar al retelelor electrice, era obligatd sd instruiascd
personalul sosit in deplasare cu cerintele de securitate, luind in consideratie specificul instalafiilor in care urma
s lucreze personalul SRL Capital. Rezultatele urmau a fi introduse in Registrul de instruire la locul de muncd cu
aplicarea semndturilor celor instruiti §i a persoanei care a efectuat instruirea),

- Acceptarea de citre persoanele responsabile de la [CS RED Union Fenosa a executirii lucrarilor
de restabilire a retelelor electrice in lipsa scrisorii oficiale de la SRL Capital (in care se indicd lista
personalului cu grupele de securitate si drepturile operative pe care le-a acordat flecarui lucrdior), in lipsa
autorizatiei de lucru emisd de persoanele imputernicite si responsabile de acest lucru, neindeplinirea



completd a masurilor organizatorice si tehnice pentru efectuarea lucrdrilor in instalatiile electrice, ce ar
asigura securitatea personalului executant de lucréri;

- Neinformarea echipei de lucru din partea persoanelor responsabile de la {CS RED Union Fenosa
(inginer-sef, manager de distributie, alte persoane responsabile din sectorul Anenii Noi, dispecer si formatiunea
de intervengie operativd) despre faptul punerii sub tensiune, in data de 23.04.2017, a sectorului de linie
dintre separatoarele SX708-SX651, lipsa inscrierilor despre acest lucru in Registrul operativ al RED
Union Fenosa;

- Permiterea de catre ICS "RED UNION FENOSA” SA a executdrii lucrarilor in instalatiile
electrice ce-i apartin, de cétre personalul neautorizat al SRL”CAPITAL”, in modul stabilit in ordinul nr
18 din 21.02.2012 al Ministerului Economiei (cu termenul autorizirii expirat mai mult de un an):

- Acceptarea de citre personalul echipei SRL Capital de a executa lucrari in instalatiile electrice:
in lipsa autorizatiei de lucru emisd de persoane imputernicite si responsabile de acest lucru; in cazul
neindeplinirii complete a masurilor organizatorice si tehnice pentru efectuarea lucrdrilor in instalatiile
electrice, ce ar asigura securitatea personalului executant de lucrari; neverificarea lipsei tensiunii la
locul de lucru de citre personalul ICS ”"RED UNION FENOSA”™ SA, inclusiv de catre personalul echipei
SRL Capital,

- Apropierea accidentatului la o distan{d inadmisibild de pértile active aflate sub tensiune ale
instalatiei electrice.

L. Incalcarile prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:
1. pp. 214, 21.5, 21.6, 21.8, 23.1.5, 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 ale Normelor de securitate la exploatarea
instalatiilor electrice; ed.2, 1989;
p.3.2.1 al Normelor de securitate la exploatarea instalatiilor electrice, ed.2, 1989;
pp.3.1.5, 5.1.1 ale Normelor de securitate la exploatarea instalatiilor electrice; ed.2, 1989,
p.4.1.1 al Normelor de securitate la exploatarea instalatiilor electrice; ed.2, 1989;
p.2 si 3 din ordinul Ministerului Economiei nr.18 din 21.02.2012.
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IV. In vederea excluderii cazurilor similare pe viitor se vor intreprinde urmétoarele masuri:

1. Instruirea si verificarea neordinara a cunostinjelor personalului FPC”CAPITAL” SRL cu participarea
reprezentantului [ES.

Responsabil — FPC”CAPITAL” SRL. Termen— 21.07.2017;

2. Verificarea neordinard a cunostintelor persoanelor responsabile de organizarea inofensiva a lucrarilor
in instalatiile electrice din cadrul ICS RED Union Fenosa cu participarea reprezentantului IES.

Responsabil — ICS RED Union Fenosa. Termen — 21.07.2017;

3. Analiza actiunilor personalului operativ (DISPECERAT) al ICS "RED UNION FENOSA” SA in
organizarea si dirijarera nesatisfacatoare a lucrdrilor din 23 si 24.04.2017, elaborarea masurilor necesare
pentru a exclude factrii negativi in activitatea lor § prezentarea planului IES.

Responsabil — {CS "RED UNION FENOSA” SA. Termen — 21.07.2017;

4. Autorizarea Comisiei centrale din cadrul ICS RED Union Fenosa in Comisia ministeriala, in

conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Economiei nr18 din 21.02.2012.
Responsabil- {CS RED Union Fenosa. Teremn — 31.07.2017.

5. A recomanda ICS "RED Union Fenosa” neadmiterea incheierii contractelor de prestare a
serviciilor de exploatare, deservire si intrefinere, inclusiv si constructia retelelor electrice noi cu agentii
economici (firme specializate), personalul carora nu este autorizat in modul stabilit;

6. Informarea agentilor economici (firmelor specializate) din zona de activitate a IET privind cauzele si
circumstantele accidentului dat. Responsabili - IET. Termen — 21.07.2017

Inginer sef IES N\\;\ V.Cotofana

.‘;//s/

/



