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Cu privire la circumstantele electrocutdrii in rindul populatiei
in instalatiile electrice de distributie ale SA "RED Union Fenosa”

Pe data de 26.07.2017, in jurul orelor 19°°, in or. Anenii Noi, str. Martisor 17 a avut loc un caz
de electrocutare cu cetiteanul Bostanari Ion, data nasterii 01.03.1985, angajat in cimpul muncii in
calitate de sofer la SRL ,,Cama Auto Test”, s. Geamina, r-nul Anenii Noi, soldat cu arsuri de
gradul II si III in regiunea fetei si minii stingi.

I Circumstantele accidentului

Din examinarea la fata locului a circumstantelor accidentului si explicatiile patimitului s-au
constatat urmatoarele:

Accidentul a avut loc pe data de 26.07.2017 in or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi. In ziua
nominalizata, in jurul orelor 19%°, patimitul a hotarit sd sape o groapa in curtea casei de locuit
(bloc cu doua etaje pentru 8 apartamente) pentru a instala un contor de apa. Contorul de apa urma
sa fie utilizat la evidenta consumului de apa pentru irigarea lotului din preajma casei. Lucrarile le
executa cu ajutorul unei masini de gaurit (perforator), deoarece solul in regiune contine pietris. in
timpul efectuarii lucrarilor, fard a fi informat despre locul amplasarii traseului liniei electrice in
cablu (LEC), la o adincime de aproximativ 0,5 metri a spart invelisul de protectie (caramida rosie)
si respectiv a deteriorat izolatia cablului LEC-10 kV, fid.5, SE 110/35/10 kV Anenii Noi,
(instalatiile electrice de distributie ale SA "RED Union Fenosa’) provocind astfel un scurtcircuit,
de la care patimitul a primit arsuri de gradul II si IIT la fatd si mina stinga. Dupa producerea
accidentului, patimitul a solicitat serviciul medical de urgenta, care l-a transportat la spitalul
raional Anenii Noi. Dupa acordarea ajutorului medical patimitul a fost externat acasa in acelasi zi.

Este de mentionat faptul cd LEC 10kV cu pricina este pozatd la o distantd de circa Sm de la
bloc (in fatd) si la o adincime de circa 0,5m. La producerea accidentului au fost deconectati
avariat de la reteaua electricd peste o mie de consumatori din or. Anenii Noi.

De asemenea, din afirmatiile accidentatului, s-a constatat ca patimitul nu avea informatie
despre locul amplasirii LEC cu pricina si nici nu a coordonat lucrarile preconizate in zona-de
protectie a LEC cu proprietarul retelelor electrice, asa cum prevede legislatia in vigoare.

II. Cauzele accidentului

- efectuarea lucrdrilor terasiere in zona de protectie a LEC 10kV, la o adincime de peste
0,3m, fard acordul in scris al TRE;

- activititi insuficiente a IRE privind informarea periodici a organizatiilor si populatiei din
zona de amplasare a traseelor de cabluri subterane referitor la regulile de executare a sapaturilor in
apropierea acestor trasee;

- neconstientizarea de cdtre accidentat a pericolului ce-l prezintd instalatiile electrice, in
special locurile cu pericol sporit de electrocutare.

IIL incilcarile prevederilor DNT ce au cauzat accidentul

- Regulamentul cu privire la protectia retelelor electrice p.17 (lit. $) aprobat prin Hotarirea
Guvernului Republicii Moldova nr 514 din 23.04.2002;

- Regulamentul de exploatare tehnicd a centralelor si retelelor electrice (RETCRE) pp.
5.8.18; 5.8.20. '



IV. In vederea lichidirii cauzelor accidentului examinat si excluderii lor pe viitor se
vor intreprinde urmatoarele masuri:

- Stoparea lucririlor in zona de protectie a LEC cu pricina.
Responsabil — ics wRED Union Fenosa”SA. Termen — imediat;

- Informarea organizatiilor §i populatiei despre locul amplasdrii traseelor de cabluri subterane
si regulile de executare a sapaturilor in apropierea lor.
Responsabil ics »RED Union Fenosa”SA. Termen permanent;

- Intocmirea §i difuzarea unui comunicat de presa, adresat populatiei, prin intermediul
surselor de informare Tn masa cu descrierea circumstantelor producerii accidentului §i atenfionarea
populatiei asupra pericolului ce-l prezinta instalatiile electrice.

Responsabili - IET Causeni, SA "RED Union Fenosa”. Termen 30.08.2017;

- In cadrul examinrilor complexe a instalatiilor electrice din localitatile rurale, inspectorii
din sectoare, obligatoriu, vor colabora cu administratia publica locald, conducitorii IRE si cu
populatia pe problemele profilaxiei electrocutérilor.

Responsabili — sefii IET. Permanent
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