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Cu privire la circumstantele §i cauzele electrocutdrii
in rindul populatiei in instalatiile electrice casnice

La data de 25 februarie 2017 in s. Coscodeni, r-nul Singerei, in gospodaria cet.Ciubrei
Tatiana a avut loc un caz de electrocutare cu vecina Tativasian Zinaida, anul nasterii 1994,
neangajatd in cimpul muncii, soldat cu decesul accidentatei.

I.Circumstantele accidentului

Din explicatiile dlui Gheorghe Ciubrei, feciorul proprietarei gospodariei, la 25.02.2017 se
pregéteau de inmormintarea mamei sale Ciubrei Tatiana. In dupd-amiaza zilei nominalizate la ajutor
au venit mai multi vecini, printre care si cet. Tativasian Zinaida.

In jurul orelor 17% dl Gheorghe Ciubrei a auzit un strigat, si iesind din casi a vizut-o pe cet.
Tativasian Zinaida cazuta la pamint cu fata in sus linga pragul casei.

Din explicatia dlui Cazacu Tudor, vecin, prezentata politistului de sector, in ziua nominalizati
el se afla in gospodaria cet. Ciubrei Tatiana, linga prispa casei, pe care era amplasat cuptorul
electric, conectat in priza cu doua conductoare (firi conductorul PE) de pe peretele exterior. In jurul
orelor 17°, a observat ci cet. Tativasian Zinaida a iesit din casa si la deschiderea usii cuptorului
electric a cizut jos la pamint. Fiind in stare de soc nu a observat cine a deconectat cuptorul din
prizd. Cineva din cei prezenti a chemat medicul de familie, pe d-na C. Barcari, care locuieste in
apropiere de locul unde a avut accidentata. La scurt timp medicul de familie, sosit la fata locului, a
inceput sd-i acorde primul ajutor medical accidentatei. La sosirea serviciului medical de urgentd, d-
na V. Bargan, sord medicald de serviciu, impreuna cu medicul de familie d-na C. Barcari au
continuat acordarea primul ajutor patimitei, insa fard succes, constatind decesul cet Tativasian
Tatiana.

in jurul orelor 18°° montorul brigizii operative a filialei Singerei a SA”RED-NORD”, dl
[.Dodon a primit insdrcinarea de la dispecerul de serviciu si se deplaseze in s. Cogcodeni,deoarece
s-a produs un caz de electrocutare. La sosire, in gospodaria cet. Cubrei Tatiana a vazut cadavrul
pitimitei in fata casei, care nu avea inciltiminte pe picioare. La solicitarea colaboratorilor
Comisariatului de politie Singerei montorul dl I.Dodon a reconectat la aceiasi prizd cuptorul
(producitor SRL”DIVAX EXIM”), stabilind, cd corpul metalic a cuptorului se afla sub tensiune.
Cuptorul cu corp din metal — receptor de clasa I de protectie, era conectat cu cablu tip [IBC 3x2,5
(L+N+PE) si firul PE era legat la corpul metalic al cuptorului.

Face de mentionat, ¢a conductorul PEN din panoul de evidentda BZUM al gospodariei date nu
era divizat in amonte de contor in conductoare PE si N, necétind la faptul, cd operatorul de retea
anterior in localitatea Cogcodeni a indeplinit lucrdri de scoatere a echipamentului de evidentd a
consumului de energie pe peretele exterior al caselor. Alimentarea consumatorului casnic Ciubrei
Tatiana se efectueazi de la fid. 2, LEA-0,4 kV, PT316CD5. In cutia de evidenta este instalat si pus
sub sigiliu aparatul de protectie tip BA60-26, C16. Dispozitiv de protectiec automatd contra
curentilor de defect lipseste.

Din explicatia medicului legist dlui V. Cojocaru, circuitul curentului electric a fost mina
dreapta-piciorul sting.




I1.Cauzele accidentului
- lipsa legaturii conductorului de protectie de la partea conductoare accesibild a cuptorului
electric cu neutrul sursei de curent (cerintd previzutd de p.1.7.149, 1.7.152, 1.7.146 NAIE 7,
p.1.7.95, 1.7.96 NAIE 6); utilizarea receptoarelor portabile, care necesitd impamintarea de protectie,
in circuite fard conductor de protectie;

- Operatorul Retelelor Electrice de Distributie RED Nord nu a tinut cont de cerintele proiectelor
nr.1001 din 01.04.1996 si nr.1265 elaborate de "ENERGOPROIECT” in vederea necesitatii
divizdrii conductorului PEN in conductoarele N (conductorul neutru (de lucru)) si PE (conductorul
de protectie) in cadrul permutirii echipamentelor de evidentd pe fatadele caselor de locuit;

- nerespectarea de cétre proprietarul instalatiei electrice (consumatorul casnic) a cerintelor
p.1.7.151, p.7.1.71, 7.1.82 NAIE 7 cu privire la necesitatea utilizérii pentru receptoarele portabile
(in calitate de masurd suplimentard de protectie la atingerea indirectd) a aparatelor de protectie care
actioneaza la curentii de defect, cu curentul nominal de declansare nu mai mare de 30 MA;

- utilizarea de catre intreprinderea SRL Divax-Exim a elementelor termice care nu asigura
siguranta exploatdrii inofensive a cuptorului electric care a provocat electrocutarea in cauzai.

IIL incilcarile prevederilor DNT in vigoare
- cerintele Normelor de amenajare a instalatiilor electrice (art. 7.1.82;7.1.71;1.7.151);
- cerintele proiectelor nr.1001 din 01.04.1996 si nr. 1265 elaborate de [P "ENERGOPROIECT™.

IV. In vederea excluderii cazurilor similare pe viitor se vor intreprinde urmitoarele
masuri:

- instalarea in reteaua de utilizare din gospodérie a aparatelor de protectie contra curentilor de defect
(art.7.1.71, 7.1.82,1.7.151 NAIE) cu executarea lucrdrilor in instalatia electricd numai de personal
electrotehnic autorizat. Responsabil — proprietarul instalatiei electrice casnice.

- intreprinderea masurilor necesare pentru respectarea cerintelor proiectelor nr.1001 din 01.04.1996
si nr.1265 elaborate de "ENERGOPROIECT” in vederea divizdrii conductorului PEN in
conductoarele N (conductorul neutru (de lucru)) si PE (conductorul de protectie) la consumatorii
casnici la care au fost reamplasate echipamentele de evidentd pe fatadele caselor de locuit, inclusiv
in IE a cet. Ciubrei Tatiana unde a avut loc cazul de electrocutare;

Responsabil - SA ,RED NORD”.

- organizarea si efectuarea controlului inopinat la intreprinderea SRL Divax-Exim, producéiorul
cuptorului electric, cu verificarea documentatiei tehnice si procesului de fabricare a acestor cuptoare
electrice; Responsabil — IET Edinet;

- pregdtirea si inaintarea unui demers cétre SRL Divax-Exim si Institutul National de Standardizare
cu propunerea revizuirii conditiilor tehnice pentru fabricarea cuptorului electric si indspririi

cerintelor de securitate electrica; Responsabil — Directia Tehnica.
- familiarizarea populatiei cu circumstantele cazului de electrocutare prin intermediul organelor
mass — media (TV, radio, ziare). Responsabili — inspectorii IET.

- in cadrul examindrilor complexe a IE in localitdti inspectorii din sectoare vor familiariza
administratia publicd locald si populatia cu cerintele Normelor de securitate privind utilizarea
inofensivi a IE, in special a celor portabile. Responsabili — inspectorii IET.
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