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Cu privire la circumstantele si pricinile cazului de electrocutare
avut loc in retelele electrice de distributie

Pe data de 30.03.2017, in jurul orei 11%, in retelele electrice de distributie 10 kV, din posesia ICS
»RED UNION FENOSA” SA (fiderul 3, s/e 110/35/10 kV Comrat), amplasate la iegirea din or.
Comrat spre or. Cantemir (Idngd cladirea academicd a Universitdtii de Stat or. Comrat, str. Tretiakov,
148), a avut loc un caz de electrocutare cu cetiteanul Sacinev Alexandru, anul nasterii 1975, locuitor al
s. Onesti, r-nul Hincesti, soldat cu arsuri grave de gradul II si III ale ambelor méni si picioare.

1.Circumstantele accidentului

In ziua nominalizati, muncitorii SRL ,,Unistos-Lux”, dnii Macari Alexandru si Sacinev Alexandru
(accidentatul), efectuau lucrdri de inlocuire a imaginii la panoul de publicitate (proprietate a SRL
»MAXITEH-ST”), amplasat sub linia electrici aerianda LEA 10 kV (fiderul 3, s/e 110/35/10 kV
Comrat), zona de protectie a acestei linii. Aceste lucrdri se efectuau fard obtinerea acordului
proprietarului retelelor electrice {CS RED Union Fenosa.

Pentru a schimba imaginea panoului, dI Macari Alexandru s-a urcat in partea de sus a panoului, iar
dl Sacinev Alexandru, accidentatul, se afla la sol linga panou. La tentativa de a ridica varga metalica
(pentru detasarea bannerului) si a o transmite colegului sdu de sus, din cauza vantului puternic, dl
Sacinev Alexandru, accidentatul, nu a fost in stare sd o mentina in pozitie verticald si a scapat-o peste
conductorul LEA-10 kV, aflat sub tensiune. Drept urmare accidentatul a fost electrocutat.

De mentionat este cd in anul 2005 SRL ,MAXITEH-ST”, in conformitate cu planul-schema
coordonat cu organul administratiei publice locale, a amenajat un panou de publlcltate in regiunea
amplasarii LEA 10 kV din posesia ICS RED Union Fenosa. Amplasarea panoutui in aceastd zona a fost
coordonata si cu celelalte organe si intreprinderi abilitate, inclusiv a fost coordonat si cu proprietarul
reelelor electrice. Pe planul - schema fiind aplicata inscriptia reprezentantului unitaii de dlstrlbupe
ICS RED Union Fenosa ,,cu respectarea zonei de protectie a LEA”.

In urma analizei documentelor in baza ciruia a fost instalat panoul de publicitate s-a stabilit cé:

> distantele pina la panou si dupd, mentionate in schema amplasarii, nu corespund celor din naturi;

> nici Primdria, nici proprietarul panoului, nici proprietarul retelei electrice nu au trasat trecerea
LEA pe plan-schema de amplasare a panoului;

> unitatea de distributie nu a indicat: cerintele concrete ale NAIE privitor la distantele admisibile;
cerintele ,,Regulamentului cu privire la protectia retelelor electrice” si nici cerintele art.17 alin. (2) al
Legii 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetica, care stabileste ci orice lucrare in zona de protectie a
LEA se efectueaza numai cu acordul intreprinderii sau organizatiei energetice.

Mai mult ca atit, nu s-au luat mésurile necesare nici in perioada de reconstructie a acestei portiuni a
retelei electrice, care a avut loc in 20009.

Ca rezultat, panoul de publicitate a fost amplasat sub LEA 10 kV, in zona de protectie a liniei
electrice, ceea ce este interzis de Normele de amenajare a instalatiilor electrice (pp. 2.5.114, 2.5.115,
edit.6; pp.2.5.515, 2.5.216, edit.7).

De mentionat este ¢ dupa cazul de electrocutare similar (soldat cu decesul accidentatului), avut loc
pe data de 01.03.2010, in retelele electrice de distributie 10 kV din posesia ICS ,,RED UNION
FENOSA” SA (fiderul nr.20, s/e 110/35/10 kV Comrat), proprietarul retelelor electrice, nu a intreprins
madsurile necesare pentru executarea cerintelor Buletinului informativ BI-01-10 (EC) din 22.03 2010, in
care a fost prescris examinarea extraordinard a liniilor electrice aeriene 10 §5i 0,4 kV amplasate in
localitdtile rurale si urbane in scopul depistdrii nerespectdrii cerintelor Regulamentului cu privire la
protectia regelelor electrice, care pot provoca astfel de cazuri §i vor trasa mdsuri necesare” in termen
de pind la 15.04.10.

Nu s-au intreprins masurile necesare nici pentru inldturarea prescriptiilor (inclusiv repetate) emise de
IET Comrat in adresa ICS ,,RED UNION FENOSA” SA (act-prescriptie nr. 09 din 29.03.2010; act-
prescriptie nr. 05 din 28.01.2010; scrisoarea nr.90 din 02.10.2012; act-prescriptie nr.03 din
24.01.2013).



Ulterior, doar dupi solicitarea IET Comrat (nr. 35 din 03.08.2016), reprezentantii ics .RED
UNION FENOSA” SA au reactionat la aceastd incalcare si au expediat in adresa SRL ,,MAXITEH-
ST, proprietarul panoului publicitar, un demers cu privire la inliturarea incalcarilor admise si
avertizare despre responsabilitatea ce o poarta pentru toate consecintele ce pot avea loc si au cerut
demontarea urgentd a panoului, fard a intreprinde masuri suplimentare conform prevederilor p.5.7.8 al
Regulamentului de exploatare a retelelor electrice.

De asemenea, reprezentantii ICS ,,RED UNION FENOSA” SA nu au prezentat pind la data
20.06.2017 raspuns (informatie) la scrisoarea cu nr.99 din 15.06.2017 cu privire la masurile si actiunile
intreprinse privind inldturarea incalcarii zonei de protectie la amplasarea panoului de publicitate de
citre SRL ,MAXITEH-ST*.

Necitind la actiunile intreprinse de Inspectoratul Energetic de Stat, panoul de publicitate, ce apartine
SRL ,,MAXITEH-ST*, si astézi se afld sub LEA, zond de protectie a liniei electrice.

2.Cauzele accidentului
1. Nerespectarea de catre SRL ,,Unistos-Lux” a cerintelor p. 18 al ,,Regulamentului cu privire la
protectia retelelor electrice”, exprimatd prin lipsa obtinerii acordului proprietarului retelei electrice
pentru executarea lucrarilor in zona de protectie a retelelor electrice.

2. Incilcarea de catre SRL ,,Unistos-Lux” a cerintelor Normelor de securitate tehnici la exploatarea
instalatiilor electrice, inclusiv prin lipsa obtinerii de la proprietarul retelelor electrice a permisiunii in
scris pentru executarea lucrdrilor in zona de protectie a liniilor electrice.

3. Coordonarea incompleta de citre Operatorul retelelor electrice ICS RED Union Fenosa,
proprietarul retelelor electrice, a amplasarii panoului de publicitate in zona de protectie a LEA, [ird a
indica pe plan-schema amplasarii panoului pozarea LEA-10 KV si cerintele Normelor de securitate la
exploatarea instalatiilor electrice §i a Regulamentului cu privire la protectia retelelor electrice.

4. Cunostinte insuficiente din partea accidentatului despre pericolul care-l prezintd actiunea
curentului electric §i nerespectarea  regulilor securitatii electrice de catre executantii lucrarilor la
schimbarea imaginii de pe panoul de publicitate amplasat in zona de protectie a LEA aflate sub
tensiune. ‘

5. intreprinderea masurilor insuficiente de citre Operatorul retelelor electrice ICS RED Union
Fenosa, proprietarul retelelor electrice, pentru indeplinirea cerintelor p.5.7.8 al Regulamentului de
Exploatare Tehnici a Centralelor si Retelelor Electrice.

3. Incilcarile prevederilor DNT ce au cauzat accidentul

- art.17 (2) al Legii cu privire la energia electrica;,

- p.5.7.8 al ,,Regulamentului de exploatare tehnica a centralelor si retelelor electrice” (RETCRE);

- pp. 17, 18, 23 ale ,,Regulamentului cu privire la protectia retelelor electrice” aprobat prin
Hotararea Guvernului RM nr.514 din 23.04.2012;

- pp. 2.5.114, 2.5.115, NAIE edit.6; pp.2.5.515,2.5.216, NAIE edit.7

- apropierea accidentatului de conductorul LEA -10 kV la o distantd inadmisibild, mai mica decit
cea prevazutd in tab. 3.1 din Normele de securitate la exploatarea instalatiilor electrice;

- p. 23.1.1 al Normelor de securitate la exploatarea instalatiilor electrice.

4. In scopul excluderii accidentelor similare pe viitor se vor intreprinde urmitoarele:

v" Informarea populatiei privind circumstantele si pricinile electrocutarii prin  intermediul
organelor mass - media. Responsabili - IET, [CS ,RED UNION FENOSA” SA. Termen-30.07.17.

v"  Inginerii-inspectorii in cadrul examindrii instalaiilor electrice din localititi si cele ale
consumatorilor vor ateniona administrafia publicd locald, conducatorii intreprinderilor si populatia
despre pericolele ce pot surveni in cazul nerespectirii cerintelor Regulamentului cu privire la protectia
retelelor electrice §i a Normelor de securitate la exploatarea instalatiilor electrice.

v {CS ,,RED UNION FENOSA” SA va examina extraordinar liniile electrice aeriene 10 si 0,4 kV
amplasate in localitatile rurale si urbane in scopul depistarii nerespectérii cerintelor Regulamentului cu
privire la protectia retelelor electrice, care pot provoca astfel de cazuri §i vor intreprinde masurile
necesare pentru evitarea cazurilor similare. Termen-30.09.2017
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